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Tulokset
Analyysi Tulos MU Yksikké Tavoite Vaatimus | Menetelma
Mikrobiologiset
* Heterotrofinen pesakeluky 22 & 0 pmy/mi MO0090
* Koliformiset bakteerit 0 mpn/100 ml <0 MO0102
* Escherichia coli 0 mpn/100 m| <0 M0102
* Suolistoperaiset enterokokit 0 pmy/100 mi <0 M0094
Kemialliset
* Sameus 0,24 +0,04 NTU MO0197
*pH 7,4 +0,2 6,5-9,5 <95 M0195
* Sahkénjohtavuus 25 °C 230 +10 MS/cm < 2500 M0198
* Viériluku <20 mgPt/l M0174
* Mangaani, Mn <3 pg/l <50 M0141
* Rauta, Fe <15 pg/l <200 M0141
ei epétavallisia
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Kenttémittaukset
Veden lampotila ] 10,6 ] B [
MU = Mittausepavarmuus
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Néaytelausunto

25-032168-001  Naytevesi taytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja kemialliset
laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM asetus 1352/2015).

Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepavarmuutta.

Laboratorion lisatieto:
Selosteelta puuttuvat raja-arvot seuraaville analyyseille:

Heterotrofinen pesakeluku - "Ei epétavallisia muutoksia'.

Sameus - "Ei epdtavallisia muutoksia ja kdyttdjien hyvéaksyttavissd® (Sameudessa tulisi pyrkid arvoon
alle 1 NTU).

Véri: "Ei epdtavallisia muutoksia ja kéyttédfien hyvéaksyttavissé",

MetropoliLabin yhteyshenkilo Martina Huttegger

Jakelu Humppilan vesi, palaute@humppilanvesi.fi
Kirjaamo Hame, Ely-Keskus, kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
Ytos Riihimaki, ytos@riihimaki.fi
Syrjala, Mika, mika.syrjala@humppilanvesi.fi

Menetelmétiedot
Menetelm& Analyysimenetelmén kuvaus
MO090 SFS-EN ISO 6222:1999
MO0094 SFS-EN I1SO 7899-2:2000
M0102 SFS-EN 1SO 9308-2:2014
M0141 SFS-EN ISO 11885:2009, ICP-OES
M0174 SFS-EN ISO 7887:2012 (DA)
M0195 SFS 3021:1979, muunneltu automaattinen menetelma
M0197 SFS-EN ISO 7027-1:2016
M0198 SFS-EN 27888:1994 muunneltu automaattinen menetelma
M0211 SFS-EN 1622:2008, Annex C
M0351 Sis. menetelma

Mitt_aus_epévarmuus ilmoitetaan vain havaituille analyyteille, joiden pitoisuudet ovat yli maaritysrajan. Mittausepavarmuus ilmoitetaan tulosyksikossa,
ellei toisin ole mittausepévarmuuden yhteydessa mainittu. Arvio mikrobiologisten tulosten mittausepavarmuudesta toimitetaan pyynnosta.

Labura_torio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset patevat vain
testatuille naytteille. Ellei testausselosteella toisin ilmoiteta, tulokset patevat laboratorion vastaanottamille néytteille ja naytteenottoon liittyvat tiedot ovat
asiakkaan toimittamia. Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyvéksytty séhkaisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta.
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