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Tutkimus aloitettu

23.4.2026 17:34

! ;
AT

FINAS

Firnish Accreditation Service
T058 (EN ISO/IEC 17025)

Tulokset

Analyysi Tulos MU Yksikkt Tavoite Vaatimus | Menetelmé&

Mikrobiologiset

* Heterotrofinen pesakeluku 22 °C 0 pmy/ml MO0090

* Koliformiset bakteerit 0 mpn/100 ml <0 M0102

* Escherichia coli 0 mpn/100 ml < M0102

* Suolistoperaiset enterokokit 0 pmy/100 ml < M0094
Kemialliset

* Sameus 0,13 +0,02 NTU M0197
*pH 7,2 0,2 6,5-9.5 €95 M0185

;] gpcégmu’fur:"' Kenmiallingn <05 mg/l <50 M0186

* Variluku <20 mgPul M0174

* Ammonium, NH4 < 0,010 mg/l <0,50 M0171
* Nitriitti, NO2 < 0,010 mg/l <0,50 M0171

* Kloridi, CI 4.0 +04 mg/l < 250 MO171

* Sulfaatti, SO4 14 +1 mag/l < 250 MO171

* Alumiini, Al <3 ug/l < 200 M0142

* Mangaani, Mn <3 pg/l <50 M0141

* Natrium, Na 5,31 +1 mg/l < 200 M0141

* Rauta, Fe <15 ug/l < 200 M0141

* Bisfenoli A <0,01 ug/l <25 MO160
Aistinvaraiset
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ei epatavallisia
: o . muutoksia ja
Haju ei sivuhajua kayrtajienf M0351
hyvaksyttavissa
ei epatavallisia
Maku ei sivumakua mﬁ;ﬁ;ﬁgja M0211
hyvéksyttavissa
Kenttadmittaukset
Veden lampétila 8.5 °’C
Naytteen tiedot
Nayte 26-004095-002 Juoksuttamaton
Naytteenottopaikka ~ Humppilan lasitorni, Lasitehtaantie 11, 31640 Humppila / Humppilan lasitorni
Néayte otettu 23.4.2026 10:16
Tutkimus aloitettu 24.4.2026 7:39
Tulokset
Analyysi Tulos MU Yksikkt Tavoite Vaatimus | Menetelma
Kemialliset
* Kupari, Cu 0,16 + 0,03 mg/l <20 M0142
* Lyijy, Pb 41 +£0,8 g/l <5 M0142
* Nikkeli, Ni 2,0 EiGS nafl <20 M0142
Kenttdmittaukset
Veden lampétila 1 min o
juoksutuksen jalkeen 8.4 c —

MU = Mittausepavarmuus

* Menetelma on akkreditoitu

Lisatiedot, lausunnot

Tilauksen lausunto

26-004095

laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STM asetus 1352/2015).

Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepavarmuutta.

Laboratorion lisatieto:
Selosteelta puuttuvat raja-arvot seuraaville analyyseille:

Heterotrofinen pesakeluku 22 °C - "Ei epétavallisia muutoksia”.

Naytevedet tayttivat tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrohiologiset ja kemialliset

Sameus - "Ej epétavallisia muutoksia ja kéyttdjien hyvéksyttavissad' (Sameudessa tulisi pyrkid arvoon
alle 1 NTU).

Vari: "Ei epétavallisia muutoksia ja kéyttédjien hyvaksyttéavissa'.

MetropoliLabin yhteyshenkild

Martina Huttegger
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Jakelu Humppilan vesi, palaute@humppilanvesi.fi
Kirjaamo, Lupa- ja valvontavirasto, kirjaamo@Ivv.fi
Riihimaen ymparistoterveys, ytos@riihimaki.fi
Syrjala, Mika, mika.syrjala@humppilanvesi.fi

Menetelmétiedot
Menetelmi Analyysimenetelm&n kuvaus
M0090 SFS-EN ISO 6222:1999
M0094 SFS-EN ISO 7899-2:2000
M0102 SFS-EN 1SO 9308-2:2014
M0141 SFS-EN ISO 11885:2009, ICP-OES
M0142 SFS-EN ISO 17294-2:2023 ICP-MS
M0160 ISO 18857-2:2009 muunneltu
M0171 SFS-EN ISO 15923-1:2024 (DA)
M0174 SFS-EN ISO 7887:2012 (DA)
MO0186 SFS 3036:1981 automaattinen titraus
M0195 SFS 3021:1979, muunneltu automaattinen menetelma
M0197 SFS-EN ISO 7027-1:2016
M0211 SFS-EN 1622:2006, Annex C
M0351 Sis. meneteima

Mi!taugepavarmuus ilmoitetaan vain havaituille analyyteille, joiden pitoisuudet ovat yli maaritysrajan. Mittausepavarmuus ilmoitetaan tulosyksikéssa,
ellei toisin ole mittausepavarmuuden yhteydessa mainittu. Arvio mikrobiologisten tulosten mittausepévarmuudesta toimitetaan pyynnosta.

Laboral_torio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedaista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen. Tulokset patevit vain
teszatullle néi_ytiglfle. _Ellel testausselosteella toisin iimoiteta, tulokset patevat laboratorion vastaanottamille naytteille ja ndytteenottaon liittyvat tiedot ovat
asiakkaan toimittamia. Testausselasteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyvéksytty séhkéisesti ja on pateva ilman allekirjoitusta.
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