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Lausunto

Néyte

Nayte otettu
Saapunut
Tutkimus alkoi

Talousvesi, lahteva vesi
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26.05.2021
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2116-1: Nayte otettu klo 5:30
Néayte saapunut klo 8:10

Néytteen ottaja
Néytteenoton syy Omavalvonta

Hannu Paananen

(4)
FINAS

Finnish Accreditation Service
T114 (EN ISO/IEC 17025)

Analyysi Menetelméa Yksikko Mittausepé- | 2116-1
varmuus | Talousvesi, ldhteva vesi
Isokankaan pumppaamo
Pesakelukum.(22°C,68h) *  SFS-ENISO 6222:1999 pmy/ml 14
Pesakelukum.(36°C,44h) *  SFS-ENISO 6222:1999 pmy/ml <1
Koliform.bakteerit *  1SO 9308-2:2012 mpn/100ml <1
E. coli *  1SO 9308-2:2012 mpn/100ml <1
Enterokokit * SFS-EN I1SO 7899-2:2000  pmy/100ml <1
Haju (asteikko 0-4) OULAB-VES-401 Ast. 0-4 0
Maku (asteikko 0-4) OULAB-VES-401 Ast. 0-4 0
Sameus * SFS-EN ISO 7027-1:2016  FTU 0,1FTU 0,14
Vériluku SFS-EN 1SO 7887:2012  mg/I Pt <5
pH (25 °C) *  SFS3021:1979 0,2 yks. 7,2
Séhkénjohtavuus (25 °C) * SFS-EN 27888:1994 pS/cm 5% 43,6
Mangaani Mn *1) SFS-EN ISO 11885,2009 g/l <1
(TL25)
Rauta Fe *1) SFS-EN ISO 11885,2009 g/l <10
(TL25)
Nitriitti *1) SFS-EN 1SO 13395:1997, mg/l <0,007

CFA-analysaattori (TL25)

*=menetelma akkreditoitu. Mittausepdvarmuus ilmoitetaan pyydettaessa, mikéli sité ei ole ilmoitettu taulukossa.
Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
1)=analyysi alihankintana KVVY Tutkimus Oy, FINAS T064 (EN ISO/IEC 17025)

Suoritettujen tutkimusten osalta laboratorioon toimitettu nayte tayttaa talousvedelle
asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet (STMa 1352/2015).

Kyseisessa asetuksessa ei ole raja-arvoja veden hajulle, maulle, vériluvulle ja
sameudelle. VVeden hajussa, maussa, varissé ja sameudessa ei saa olla epatavallisia
muutoksia ja niiden tulee olla kayttdjien hyvaksyttavissa (STMa 1352/2015).

Tulosten tulkinnassa ei oteta huomioon menetelmien mittausepavarmuutta.

Analyysitulokset patevét ainoastaan analysoiduille ndytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite: PL 19, 90015 Oulun kaupunki

Kéyntiosoite: Tutkijantie 4F, 90590 Oulu
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